w, CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 1/2021

APdSE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagao da qualidade 12 TRIMESTRE 2021
da #gua da rede publica, através de anilises periGdicas na torneira do cansumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de Janeiro a 31 de
autoridade competente (ERSAR). Marco

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Aguincho

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério CESAB

Escherichia Coli 0 N/A00mI 0 0 0 100 1 100%
Bactérias Colformes [ N/100ml 0 0 0 100 1 100%
Desin residual — mg Cl2/L 0,59 0,59 — — 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigéo <1 <1 1] 100 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de dilui <1 <1 [] 100 1 100%
pH 26,50 59,5 E. Sorensen 59 59 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlcm, a 20 °C 53,7 B3.7 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PiColL <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvagao 4 UNT 0,23 023 0 100 1 1 1009
Enterococos fecais 0 N/100mI 0 0 0 100 1 1 100!
Numero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal Niml a 22°C N.D, N.D. - - 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal Niml a 36°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/T00mI 0 0 0 100 1 1 100!
Aluminio 200 pg AUL <20 <20 0 100 1 1 100!
Amonio 0,50 mg NH4IL <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
Antiménio 50 g SbiL 0,08 0,08 0 100 1 1 100
Arsénio 10 g AsiL 0,39 0,39 0 100 1 1 100!
Benzeno 1.0 pglL <03 <0,3 0 100 1 1 100!
Benzo(a)pireno 0,010 Hg/l <0,002 <0,002 ] 100 1 1 100
Boro 10 mg BIL <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%.
Bromato 10 g BrO3/L <3 <3 0 100 1 1 100%
Cadmio 50 g CdiL <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Calcio — mg Call. 0,94 0,94 - — 1 1 100%
Cianetos 50 g CNIL <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Cloreto 250 mg CIL 64 6,4 [i] 100 1 1 100%
Chumbo 10 g P 3 3 [i] 100 1 1 100%
Cobre 2.0 mg Cull. 0,081 0,081 0 100 1 1 100%
Crémio 50 g CriL <5 <5 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroelano 30 g/l <03 <03 0 100 1 1 100%
Dureza Total — mg CaCO3/L 7.2 72 - = 1 1 100%
Ferro 200 pg Fell 12 12 [ 100 1 1 100%
Fluoreto 16 mg FIL <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Palicicli <0,005 <0,005
(HAP): 80 HglL (Maior LQ) | (Maior LQ) 9 18 2 ! =
B — gL <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
B 0 — gl <0,002 <0,002 = = 1 1 100%
— g/l <0,004 <0,004 = = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno = gl <0,004 <0,004 — = 1 1 100%
Magnési — mg Mg/L 12 12 — — 1 1 100%
A 50 g Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 13 1,3 0 100 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100 1 1 100%
Merciiria 1,0 g Hgll <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel 20 g NIl <6 <5 0 100 1 1 100°
Oxidabilidade 50 mg O2IL <1,0 <1,0 0 100 1 1 00%
Selénio 10 g Sell <0,5 <06 0 100 1 1 00%
Sédio 200 mg Na/L 57 57 0 100 1 1 00%
Sulfato 250 mg SO4L <5,0 <50 0 100 1 1 00%
Tetracloroeteno o Tricloroeteno: 10 waiL = ﬁ;‘)’”’ i I(E?W 0 100 1 1 100%
Tetracloroetena = gl <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroteno — o/l <03 <08 = — 1 1 100%
Trihalomatanos - total (THM): 100 pall ] E’a‘)"‘“ =3 {Inson 0 100 1 1 £
Cloroférmio o g/l <3 <3 — — 1 1 100%
= gl <3 <3 — — 1 1 100%
0 - pgll. <3 <3 — — 1 1 100%
D etano - bgll <3 <3 - — 1 1 100%
Dose Indicaliva Total 0,10 mSviano <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Alfe-total 0,10 (Ntwol de BqlL <0,04 <004 o e 1 1 =
At X ]
Radéo 500 BalL 42,6 42,6 0 100 1 i 100%

Informagéio complomentar relativa 4 averiguacio das situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas corractivas):

# Nao foram tomadas
medidas por ndo haver risco
para a salde (parecer da AS
ou por auséncia de parecer)

# Caracleristicas naturals
Aguincho 2021-02-05 (hidrogeolégicas) da arigem
de Agua

Encerrado

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

N.D._Nio Detectado

O Presidente do Conselho de Administragdo da APdSE, EIM. S.A.

- José Carlos Alexandrino Mendes -



