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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.

.21/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagio da qualldade

da dgua da rede publica, através de anslises periddicas na torneira do

autoridade competente (ERSAR).

de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

12 TRIMESTRE 2021
01 de Janeiro a 31 de

Margo
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Outeiro da Vinha
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério CESAB
1 Valor N.° Analises % TR N
Parametro Paramétrico Unidades Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento Lﬂm Anilises :q.:r&li "”sl
(V.P) aoV.P do V.P. ¥ '| Realizadas ‘
Escherichia Coli 0 NA100mI 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100mlI 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L 0,99 0,99 e - 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 6,5 6,5 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em, a 20 °C 249 249 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtColL <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT 043 0,43 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 °C s/ alter, anormal N/mla 22°C N.D. N.D. -— e 1 i 100%
Numero de colbnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. — — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100mi 4] 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 Hg AllL <20 <20 0 100 1 1 100%
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Antiménio 5.0 g Sbil <0,05 <0,05 0 100 1 1 100%
Arsénio 10 Hg As/L 0,12 0,12 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 wall <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 ] 100 1 1 100%
Boro 1.0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
|Bromato 10 ug Bro3/L <3 <3 0 100 1 1 100%

Céadmio 5,0 ug Cdil <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Célclo - mg Call 1.2 1.2 - 1 1 100%
Cianetos 50 Hg CNIL <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Cloreto 250 mg CI/L <4,0 <4,0 0 100 1 1 100%
Chumbo 10 g PbiL <3 <3 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cull 0,018 0,018 0 100 1 1 100%
Croémio 50 g Cril <5 <5 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ugil <0,3 <03 0 100 1 1 100%

@ [Dureza Total = mg CaCO3IL 5.1 5,1 — — 1 1 100%

¥ Ferro 200 g Fell 110 110 0 100 1 1 100%

% Fluoreto 1,5 mg FIL <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos <0,005 <0,005
(HAP): 010 HglL (Maior LQ) | (Maior LQ) 9 1% i U =
Benza(b - Hg/L <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluorantena — Hafl. <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo({ghi)perileno - pgll <0,004 <0,004 e — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ugll <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Magnésio = mg Mg/l 0,50 0,50 — - 1 1 100%
Manganés 50 g Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100 1 1 100%
Mercirio 1.0 g HglL <0,30 <0,30 0 100 ] 1 100%
Nigquel 20 g NifL <5 <5 0 100 1 1 100%
8] ili 50 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Selénio 10 g Sell. <0,5 <05 0 100 1 1 100%
Sadio 200 mg NallL <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Sulfato 250 mg SO4/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 wg/L = E’S?Ior = l(.rg?!or 0 100 1 1 100%
Tetracloroateno = wgll <3 <3 = = 1 100%
Tricloroateno — pgll <0,3 <0,3 — - 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 Hg/L & I(_g;ﬂor = I‘_g?'or 0 100 1 1 e
Cloroférmio — pgll <3 <3 = — 1 1 100%
Bromoférmio — gl <3 <3 — —_ 1 1 100%
Bromodicloromstano - ugiL <3 <3 — — 1 1 100%
Dib I — pgll <3 <3 - — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Alfa-total O:A0HIval de Ball <0,04 <0,04 0 = 1 1 -
Radao 500 BalL <10,0 <10,0 0 100 1 1 100%
Informagao I relativa a iguacgdo das situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos ap dos estdo em conformidade com as normas de qualidade eslabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Ndo Detectado
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NANSE

O Presidente do Conselho de Administragao da APdSE, EIM. S.A.




