r CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 1/2021
APdSE

Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo|

el ey S 2 2 12 TRIMESTRE 2021
através de anlises periddicas na torneira do eomumlﬂur,segu ‘ w1 o Sovilte 9.1 Ho MG
autoridade competente |
Resumo dos paréametros pesquisados na zona de abastecimento: Pagos da Serra
As amostras foram recolhidas por um técnice do laboratério CESAB

Escherichia Coli 0 N/100ml 0 1 1 67 3 3 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 88 1 67 3 3 100%
Desinfectante residual == mg CI2/L <0,05 0,33 --- - 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100 1 1 100%
H 26,5e<9,5 E. Sorensen 6.9 6.9 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm, a 20 °C 25,2 25,2 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCol/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| 0 0 0 100 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. = - 1 1 100%
Arsénio 10 g As/L 1,57 1,57 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%

Informag&o complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Pagos da Serra 2021-02-12 E. coli # Corregéo do Ultrapassado

- # Falt:?a?::;ttzma % | 1910212021 | funcionamento do sist
Pagos da Serra 2021-02-12 packilas de tratamenta Ultrapassado
coliformes

# Informagao presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao

N.D._Nao Detectado
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