-
APdSE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
PARA ABASTECIMENTO EM ALTA

EDITAL n.2 1/2021

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR),

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

12 TRIMESTRE 2021

01 de Janeiro a 31 de Margo

Compilagdo dos parametros pesquisados durante o 1° trimestre de 2021, no ponto de entrega Reservatério Venda da
Esperanga, pela Aguas Plblicas da Serra da Estrela

' . ) N°Andlises| % N2 N.° % Andlises
Parametro Unidades | Minimo | Maximo | Superiores | Cumprimento | Analises | Analises | n1ees
aoV.p doV.P. |Agendadas|Realizadas|

Escherichia Coli N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes N/100mI 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual mg CI2/L 0,83 0,86 — — i 2 100%
Cheiro a 25 °C Fator de diluigdo <1 <1 1] 100 1 1 100%
Sabora 25°C Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5e=9,5 E. Sorensen 7.5 7.5 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm,a 20 °C 99,1 99,1 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 0,22 0,22 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100mi 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colonias a 22 °C | s/ alter. anormal N/ml a 22°C 7 7 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C | s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 Hg Al/L 38 38 0 100 1 1 100%
Amaonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 pg/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Célcio mg Call 16 16 - - 1 1 100%
Chumbo 10 ug PbiL <3 <3 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/lL <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 pg CriL <5 <5 0 100 1 1 100%
Dureza Total - mg CaCO3/L 40 40 o == 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L 19 19 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 <0,005

Policiclicos (HAP): 210 KglL (Maior LQ) | (Maior LQ) g 1% ! !
Benzo(b)fluoranteno — pg/L <0,005 <0,005 — = 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno -— pglL <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno —— ugiL <0,004 <0,004 o - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/l <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Magnésio - mg Mg/L <0,50 <0,50 — — 1 1 100%
Manganés 50 Hg Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100 1 1 100%
Niquel 20 ug NiflL <5 <5 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 80 pg/L 78 78 0 100 1 1
Cloroférmio - ug/L 75 75 — -— 1 1 100%
Bromoférmio = ug/L <3 <3 — - 1 1 100%
Bromodiclorometano - pg/L 3 3 — ~ 1 1 100%
Dibromoclorometano - <3 <3 - — i 1 100%

pg/L

Informag&o complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estio em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado

O Presidente do Conselho de Administragao da APdSE, EIM. S.A.

- José Carlos Alexandrino Mendes -




APdSE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PARA ABASTECIMENTO EM ALTA

EDITAL n.2 2/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagéio da qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

22 TRIMESTRE 2021
01 de Abril a 30 de Junho

Compilagao dos parametros pesquisados durante o 2° trimestre de 2021, no ponto de entrega Reservatério Venda da

Esperanca, pela Aguas Publicas da Serra da Estrela

el ~ Valor g N.° Anilises % N.° NE o Andlises
Parametro [Paramétrico Unidades Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento | Analises | Anélises Realizadas
(V.P.) ao V.P do V.P. | Agendadas| Realizadas ;

Desinfetante Residual - mg CI2/I 0,81 0,81 0 100 1 1 100%
Escherichia coli (E. Coli) 0 UFC/100 mi 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 UFC/100 mi 0 0 0 100 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 °C Sem alteragao UFC/ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C Sem alteragdo UFC/ml 4] 0 0 100 1 1 100%
Condutividade a 20°C 2500 uS/lcm 103 103 0 100 1 1 100%
Cor 20 mgll PtCo <6 (1.9.) <6(.9.) 0 100 1 1 100%
pH 26,5e<9,5 E.Sorensen 78(21°C) [ 7.8(21°C) 0 100 1 1 100%
Cheire a 25°C 3 Factor de diluigao <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT <0,80(l.g9.) | <0,80(l.9.) 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 UFC/100 ml 0 0 0 100 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Ferro 200 ug/l <40 (.g.) <40(.q.) 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug/’ 39 39 0 100 1 1 100%

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estio em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._N&o Detectado

O Presidente do Conselho de Administragio da APdSE, EIM. S.A.




