w, CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EOITAL n.2 3/2021

APdSE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 {2007, de 7 dq , proced A verifi da quali 32 TRIMESTRE 2021
da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela 01 de Julho a 30 de

autoridade competente (ERSAR]. Setembro

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cabega D Eiras

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua

{
5 Pardmetro Unidades
D Residual — mg CI2/1 0.21 0,57 "] 100 2 2 100%
Escherichia coli (E. Coli) 0 UFC/00 ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Califormes. 0 UFC/100 ml 0 0 1] 100 2 2 100%
Nimero de colénias a 22 °C Sem alteragé UFC/ml 0 0 a 100 1 1 100%
- |Namera de coldnias a 37 °C Sem alteragéo UFC/ml 0 0 Q 100 1 1 100%
Condutividade a 20°C 2500 uSlicm 69 69 Q 100 1 1 100%
Cor 20 mg/l PiCo <6(lg) | <6(.q) 0 00 1 1 100%
[pH 26,5e 29,5 E.de Sorensen | 7,4 (22°C) | 7.4 (22 °C) Q 00 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Factor de diluigéo =1 =<1 [] 00 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigio <1 <1 ] 100 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,80 (l.q.) | <0.80 (l.q.) 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 UFC/100 mi 0 ] (1] 100 1 1 100%
Aménio 0,50 mg NH4/l <0,10(.q.) | <0,10 (l.q.) 0 100 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 UFC/100mi 1] 1] 1] 100 1 1 100%
Manganés 50 pgh <100.9) | <10{lq.) a 100 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO3 <22(.9) | <22(.q.) Q 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg 02/ <1,04.9) | <1.0(.q.) 0 100 1 1 100%
Ferro 200 gl <40 (.g) | <40(.q.) 0 100 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <004 (.9.) | <0,04 (.g.) 0 100 1 1 100%
Antiménio 50 pgi <1,0(.9.) | <1,0(.9) [1] 100 1 1 100%
Arsénio 10 pgi <3.0(.4) | <3,0(q) [1] 100 1 1 100%
Aluminio 200 pgil <5 (l.q.) <5 {l.q.} 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 pgil <0,20 (l.9.) | <0,20 (L.q.) 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 gl <(:|‘°:)3° ‘%?fn 0 100 1 1 100%
Boro 1,0 mgil <‘:i2:$ 0 “L’U;)u i 0 100 1 1 100%
Bromatos 10 pafls <3,0 (.g.) | <3.0(.q) 0 100 1 1 100%
Calcio — mg/l <1,0(49) | <1.00.9) 0 100 1 1 100%
Cédmio 50 ugn <1,5(.9) | <1.5(lq) 0 100 1 1 100%
Q@ |Chumbo 10 pan_ 10 10 0 100 1 1 100%
@ [|Clanetos 50 pgi <5 (.g.) <5 (L.g.) 0 100 1 1 100%
E Cloretos 250 mg/l Cl <10 (lg) | <10 (.q.) 0 100 1 1 100%
Cobre 20 mg/l 0,77 0,77 0 100 1 1 100%
| Crémio 50 pgi <6,0 (Lg.) | <6,0 (L.g.) 0 100 1 1 100%
Dureza total - mgh CaCO3 14 14 Q 100 1 1 100%
1.2- dicloreetano 3.0 ual <0,750 (L.g.) | <0,750 (l.g.) 0 100 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/ <0,30 (l.g.) | <0,30(Lg.) Q 100 1 1 100%
Magnésia — mgl 14 14 Q 100 1 1 100%
Mercirio 1,0 pail <03 (lg) | <0.3(l.g.) 0 100 1 1 100%
Niguel 20 pal 20 20 Q 100 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromalicos <0,0200 <0,0200 "
Policiclicos(HAPs)- Total Calculo 019 Hal fa) (a) . 10 1 1 il
il <0,0200 <0,0200
i Benzo(b)flucranteno uai .g) ) = 0 100 1 1 100%
| <0,0200 <0,0201
Benzo(k)fluoranteno — pgl da) d.q) [1] 100 1 1 100%
L z <0,0200 | <0,0200 o
| Benzo(ghi)perileno — pghl o) i) 0 100 1 1 100%
ndena(1,2,3-cd)pireno - gl <(:ic;2;m ‘E:i%z;m 0 100 1 1 100%
‘| Selénio 10 pgi <1,0(.9) | <1,0{.q.) a 100 1 1 100%
letracloroeteno e Tricloroeteno Célculo 10 pgll <0,30 (l.9.) | <0,30 {l.9.) 0 100 1 1 100%
tracloroeteno — pgi <0,20 (l.g.) | <0,20 {..q.) a 100 1 1 100%
- Tricloroeteno — pgil <0,10 (1.9.) | <0,10 {l.q.) 0 100 I | 1 100%
Sddia 200 mgfl 4.5 4,5 0 100 1 1 100%
-halometanes total (THM) - Total Célculo 80 pgh 1,16 1,16 1] 100 1 1 100%
Cloraférmio = Jgh <0,10 (Lg.) | <0,10 (L.q)) 0 100 1 1 100%
Bromodiclorametana - ugh <0.10{l.q.) | <0.10 (Lq.) 1] 100 1 1 100%
u@mmucluwmelﬂnu - pal 0,21 0.21 0 100 1 1 100%
Ly i Bromoférmia —_ ugh 0,95 0.85 4] 100 1 1 100%
~ [Sulfaios 250 mg/ <3.0{.g) | <3.0(qg.) [ 100 1 1 100%
. a-Total Bg/l 0,10 <0,04 (L.d.) | <0,04 (l.d.) 0 100 1 1 100%
_ |Radao Bgl 500 31,0 31.0 ) 100 1 1 100%
[int 4 1 relativa & averiguagao das si de i ¥ dos VP (i e medid: ivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de belecidas no D.L. n.°306/2007 allerado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado

O Presidente do Conselho de Administragdo da APdSE, EIM. S.A.

- José Carlos Alexandrino/Mendes -



