APdSE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 4/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

42 TRIMESTRE 2021
01 de Outubro a 31 de

aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Dezembro
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Senhora do Desterro
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua
Valor N.° Andlises % N.° N.° o Andlises
Parametro Paramétrico Unidades Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento [ Analises Andlises Realizadas
(V.P.) ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Desinfetante Residual — mg Cl2/l <0,10 (l.9.) 1,3 0 100 30 30 100%
Escherichia coli (E. Coli) 0 UFC/100 ml 0 0 0 100 30 30 100%
Bactérias Coliformes 0 UFC/100 ml 0 0 0 100 30 30 100%
Namero de coldnias a 22 °C Sem alteragéo UFC/ml 0 32 0 100 10 10 100%
Nimero de colénias a 37 °C Sem alteragao UEC/m| 0 7 0 100 10 10 100%
Condutividade a 20°C 2500 pSicm 64 123 0 100 10 10 100%
Cor 20 mg/l PtCo <6 (.9.) <6 (.9.) 0 100 10 10 100%
pH 26,5e 9,5 E. de Sorensen | 7,3 (18°C)| 7,9 (21°C) 0 100 10 10 100%
Cheiro a 25°C 3 Factor de diluigao <1 <1 0 100 10 10 100%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigdo <1 <1 0 100 10 10 100%
Turvagdo 4 UNT <0,80 (..g.) 0,83 0 100 10 10 100%
Enterococos 0 UFC/100 ml 0 0 0 100 10 10 100%
Amanio 0,50 mg NH4/l <0,10 (l.g.) | <0,10 (l.g.) 0 100 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 0 0 0 100 10 10 100%
Manganés 50 pgll <10(.q.) | <10(.9.) 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg 02/l 1,6 1,6 0 100 1 1 100%
Ferro 200 ugll <40(.9.) 126 0 100 10 10 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,04 (l.9.) | <0,04 (..g.) 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ugll 9 96 0 100 10 10 100%
& |Benzo(ajpireno 0,010 ugl <0,0030 | <0,0030 0 100 1 1 100%
o (.9 (.9.)
& [calcio - mg/l 7.1 7.1 0 100 1 1 100%
& |Chumbo 10 pall <3,0(.q9.) | <3,0(.q.) 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l <0,10 (l.g.) | <0,10 (l.9.) 0 100 1 1 100%
Cromio 50 ugll <6,0 (.g.) | <6,0(l.q.) 0 100 1 1 100%
Dureza total - mg/l CaCO3 26 26 0 100 1 1 100%
Magnésio - mg/l 0,41 0,41 0 100 1 1 100%
Niquel 20 ugll <6,0 (l.g.) | <6,0(l.q.) 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,0200 <0,0200
Policiclicos(HAPS)- Total Calculo 510 Hal (.a) (.9) ° 1 9 f 100%
Benzo(b)fluoranteno = pg/l <c:|’%2;)0 <C:I,l3]2;10 0 100 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — uafl <%’2‘2§m <(:I,Dq2;]0 0 100 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - Hall <?l’%2$0 <3I’?:|2;)O 0 100 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ugl ‘%‘;2;’0 <%‘Lz;’° 0 100 1 1 100%
|Tri-halometanos total (THM) - Total Célculo 80 Ha/l 28,6 28,6 0 100 1 1 100%
Cloroférmio - ugll 27 27 4] 100 3 1 100%
Bromodiclorometano - pg/l 1,67 1,57 0 100 1 it 100%
Dibromoclorometano - ug/ <0,10 (.g.) | <0,10 (l.q.) 0 100 1 1 100%
Bromofdrmio - ug/l <0,20 (.g.) | <0,20(.q.) a 100 1 1 100%

Informaga@o complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado

O Presidente do Conselho de Administragao da APdSE, EIM. S.A.

- José Carlos Alexapdrino Mendes -
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