- CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 01/2022
APdSE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decrt?tu-LeI n.2152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verlficacdo da qualidade da 12 TRIMESTRE 2022

dgua da rede publica, através de andlises periddicas na

do

competente (ERSAR),

de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

01 de Janeiro a 31 de Margo

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Silvadal de Cima

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua

Valor i N Anilises % N2 e
Parametro Paramétric Unidade: Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento | Anélises lises Realizadas
(V.P.) aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas |~
Desinfetante Residual — mg Ci2/ 075 0,77 0 100 2 2 100%
Escherichia coli (E. Coli) 0 UFC/100 ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 UFCH00 mi 0 0 0 100 2 2 100%
Numero de coldnias a 22 °C Sem alteracéo UFC/ml 0 0 4] 100 1 1 100%
Nuamero de coldnias a 37 °C Sem alteragéo UFC/ml 0 0 0 100 1 1 100%
g Condutividade a 20°C 2500 uSlcm 137 137 0 100 1 1 100%
= Cor 20 mg/l PtCo <6 (l.9.) <6 (l.q.) 0 100 1 1 100%
Escala de ” o
pH 26,5e<9,5 Soransan 8,4 (18°C) | 8,4 (18°C) 0 100 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Factor de diluigao <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Turvacao 4 UNT 11 11 o] 100 1 1 100%
Enterococos 0 UFC/100 mi 0 0 0 100 1 1 100%
Informagio pl relativa & averi do das situagées de | primento dos VP ( e medidas correctivas):
ZA PE Bt ‘Paramet Causas Incumprimento vmr:,'ilise Mesfldajonatasots, APy tago
A ot i Mg v m?fé"' implement primento (A.V.)
# Nao foram tomadas medidas
’ " ” = # A averiguagdo das causas porque as andlises posteriores
Fontanario de Silvadal de Cima 11/03/2022 Turvagio o s enckulva 25/03/2022 b Lo Rram Encerrado
incumprimento

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Néo Detectado
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