CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO

P EDITAL n.? 4/2022
= HUMANO
APdSE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagio da qualidade 42 TRIMESTRE 2022

da dgua da rede piiblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

01 de Outubro a 31 de

autoridade competente (ERSAR). Dezembro
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Avelar
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério LRTM
Valor Paramétrico s e An?fises % N.° Analises|N.° Analises| % Analises
Parametro Minimo Maximo Superiores | Cumprimento s
(V.P.) Agendadas | Realizadas | Realizadas
ao V.P do V.P.
Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli- UFC/100 mL 0 0 0 (1] 100% 2 2 100%
Pesquisa e quantificacdo de Bactérias Coliformes - UFC/100 mL 0 0 0 0 100% 2 2 100%
CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L CI2 03 0,6 0 100% 2 2 100%
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(l..) <0,1(l.g.) 0 100% 1 1 100%
El;t;_?r:[agéo demicrofganbmcs vidvelsmimari decoldfiblea (221:2) 26 Sem Alteracdo Anormal | N&o detectado | Ndo detectado 0 100% 1 1 100%
Er;g'n;{ng:ﬁn de microrganismos vidveis-nimero de colonias a (369+2) °C - Sem Alteragio Anormal | N&o detectado | Nio detectado 0 100% 1 1 100%
CONDUTIVIDADE (a 209C) - pS/cm 2500 83 83 0 100% i 1 100%
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfringens - UFC/100 mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(l.a.) <5(l.q.) 0 100% 1 1 100%
pH - Unidades de pH 6,595 7.1 (22¢9C) 7,1 (22 °C) 0 100% 3 1 100%
MANGANES - g/L Mn 50 <0,50(1.q.) <0,50(l.q.) 0 100% 1 1 100%
OXIDABILIDADE - mg/L 02 50 1,0 1,0 0 100% 1 1 100%
CHEIRO, a 25°C - Factor de Dilui¢éo 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
SABOR, a 25¢C - Factor de Diluigio 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
TURVAGAO - UNT 1 <0,50(1.q.) <0,50(l..) 0 100% 1 1 100%
Pesquisa e quantificagio de Enterococos Intestinais - UFC/100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%
ALUMINIO - pg/L Al 200 20,2 20,2 0 100% 1 1 100%
FERRO - yg/LFe 200 4,8 4,8 0 100% 1 1 100%
NITRITOS - mg/L NO2 05 <0,04{L.q.) <0,04(l.q.) 0 100% 1 1 100%
CALCIO - mg/LCa - 8,3 83 0 100% 1 1 100%
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1,0(l.g.) <1,0(L.q.) 0 100% 1 1 100%
COBRE - pg/LCu 2000 0,0030 0,0030 0 100% 1 1 100%
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 22 22 0 100% 1 1 100%
MAGNESIO - mg/L Mg <2,0(l.g.) <2,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
NIQUEL - pg/LNi 20 <2,0(l.g.} <2,0(l.9.) 0 100% 1 1 100%
CLORCFORMIO - pg/L . 0,96 0,96 0 100% 1 1 100%
=~  |DIBROMOCLOROMETANO - pg/L = 3,50 3,50 0 100% 1 1 100%
2 [BROMODICLOROMETAND - ug/L - 1,50 1,50 0 100% 1 1 100%
g BROMOFORMIO - pg/L - 4,00 4,00 0 100% 1 1 100%
%  |SOMATRIHALOMETANOS - g/l 70 9,96 9,96 0 100% 1 1 100%
CROMIO - pg/LCr 50 <1,0(l.q.) <1,0(L.q.) 0 100% 1 1 100%
ANTIMONIO - pg/LSh 5,0 <1,0(l.q.) <1,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
BENZENO - pg/L C6H6E 1,0 <0,20(1.9.) <0,20(l.q.) 0 100% 1 1 100%
ARSENIO - pg/L As 10 4,0 4,0 0 100% 1 1 100%
BORO - mg/LB 1,0 <0,010(1.q.) <0,010(l.q.) 0 100% 1 1 100%
BROMATOS - pg/L BrO3 10 <3,0(.q.) <3,0(L.q.) 0 100% 1 1 100%
CADMIO - pg/L Cd 5,0 <0,40(l.q.) <0,40(1.q.) 0 100% 1 1 100%
CIANETOS - pg/L CN 50 <5(l.g.) <5(l.q.) 0 100% 1 1 100%
CLORETOS - mg/LCl 250 11 1 0 100% 1 1 100%
1,2-DICLOROETANO - pg/L CICH2CH2CI 3,0 <0,750(1.q.) <0,750(l..) 0 100% 1 1 100%
TETRACLOROETENO - pg/L <0,20(.q.) <0,20(L.q.) 0 100% 1 1 100%
TRICLOROETENO - pg/L - <0,10(1.q.) <0,10(Lq.) 0 100% 1 1 100%
SOMA TETRA E TRICLOROETENO - pg/L 10 <0.30(.q.) <0.30(L.q.) 0 100% d 1 100%
FLUORETOS - mg/LF 1,5 <0,4(1..) <0,4(L.q.) 0 100% 1 1 100%
SODIO - mg/LNa 200 835 835 0 100% 1 1 100%
SULFATOS - mg/L 504 250 <10(L.q.) <10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
SELENIO - pig/L Se 10 <1.0(l.q.) <1.0{l.q.) 0 100% i 1 100%
MERCURIO - pg/L Hg 1,0 <0,010{Lq.) <0,010(l.q.) 0 100% 1 1 100%
NITRATOS - mg/L NO3 50 <4(l.q.) <4(l.q.) 0 100% 1 3 100%
DOSE INDICATIVA TOTAL - mSv/ano 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
a-TOTAL - Bg/L - <0,04(l.d.) <0,04(l.d.) 0 100% i i 100%
RADAO - Ba/L 500 <10,0(l.q.) <10,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
BENZO{a)PIRENO - pg/L 0,01 <0,003(1.9.) <0,003(Lq.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(b)FLUORANTENO - pg/L - <0,006(1.q.) <0,006(1.q.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(ghi)PERILENO - pg/L - <0,010(1.q.) <0,010(l.q.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(K)FLUORANTEND - pg/L - <0,003(1.9.) <0,003(l.q.) 0 100% 1 1 100%
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L - <0,012(l.q.) <0,012(l.9.) 0 100% 1 1 100%
SOMA PAHs - pg/L 0,10 <0,012(L.9.) <0,012(l.q.) 0 100% 1 1 100%

Informagao complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L.

N.® 152/2017.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado

O Diretor de Engenharia e Exploracéao
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