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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO

HUMANO

EDITAL n.2 4/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

42 TRIMESTRE 2022
01 de Outubro a 31 de Dezembro

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Senhora do Desterro

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério LRTM

N.° Analises % 2 ;
Valor Paramétrico 2 3 2 N.° Analises|N.° Analises % Analises
Parametro (V.P.) Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento Agendadas | Realizadas Realizadas
ao V.P do V.P.

Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli - UFC/100 mL 0 0 0 0 100% 24 24 100%
Pesquisa e quantificagdo de Bactérias Coliformes - UFC/100 mL 0 0 0 0 100% 24 24 100%
CLORO RESIDUAL LIVRE {in laco) - mg/L CI2 - 0,3 1,0 0 100% 24 24 100%
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1{Lq.} <0,1{l.q.) 0 100% 1 1 100%
;F ) T RS iAo SR ol iies 2 R A S e Anetal || A datastai| INag lececiada 0 100% 8 8 100%
UFC/mL efio de micror ViaveRniimaio da colanfus (374G Semn Alteracdo Anormal | N3o detectado | Ndo detectado 0 100% 8 8 100%
CONDUTIVIDADE (a 202C) - pS/cm 2500 88 107 0 100% 8 8 100%
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfringens - UFC/100 mL 0 (1] 0 0 100% 8 8 100%
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(l.q.} <5(l.g.) 0 100% 8 8 100%
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 6,8 (22 °C) 7,6 (229C) 0 100% 8 8 100%
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5,0 <0,9(1..) 1,0 0 100% 8 8 100%

E CHEIRQ, a 25°C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100% 8 8 100%

E SABOR, a 259C - Factor de Diluicio 3 <l <1 ] 100% 8 8 100%
TURVAGAO - UNT 1 <0,50(1.9.) 0,91 0 100% 8 8 100%
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos Intestinais - UFC/100mL 0 0 a o 100% 8 8 100%
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.q.) <0,04(l.q.) 0 100% 1 1 100%
CALCIO - mg/L Ca 17 17 0 100% 3 1 100%
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - 44 44 0 100% 1 1 100%
MAGNESIO - mg/L Mg = <2,0(l.q.) <2,0(l.9.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(b)FLUORANTENO - pg/L <0,02(l.q.) <0,02(1.g.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(ghi)PERILENO - pg/L <0,02(l.q.) <0,02(1.9.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(k)FLUORANTENO - pg/L <0,02(l.q.) <0,02(1.9.) 0 100% 1 1 100%
BENZO(a)PIRENG - pg/L 0,01 <0,003{l.q.) <0,003(L.g.) 0 100% 1 1 100%
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L - <0,02{l.q.) <0,02(l.9.) 0 100% 1 1 100%
SOMA PAH - pg/L 0,10 <0,0200{l.g.) | <0.0200(l.q.) 0 100% 1 1 100%

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): -
Analise ¥
ZAPE Data A g Parametro Causas Incumprimento Ve:;ﬂ.c‘:lgao mdi::p:::::: rou 8 mm:::mﬂ:’xss
) # Néo foram tomadas medidas
Senhora do Desterro 16/12/2022 Aluminio # Outra 28/12/2022 i m:zrr::it: :;u;::; diidio Encerrado
abastecimento em alta

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Na&o Detectado
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