CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

~? EDITAL n.2 1/2023
o
APdSE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembra, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembra, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua 12 TRIMESTRE 2023
da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidar, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente 01 de Janeiro a 31 de
(ERSAR). Marco
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Avelar
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratdrio Lusagua
S Unidades | ValorParamatricovp) L] L | e Andlises A N Andlises | N2 Analises |
fixado no DL 30612007 | : peri do VP fsrdadasiiy | Raalisadas |k Eos s
Cloro livre mg Ci2/l — 0,61 11 0 100 2 2 100
Escherichia coll (E. Coll) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Califormes UFC/100 mi o 0 0 0 100 2 2 100
Ndmero de coldnias a (22£2) °C UFC/mi Sem alteragdo 1] o o 100 1 1 100
Numero de colénlas a {36+2) 2C UFC/ml Sem alteragdo o o o 100 1 Pk 100
Condutividade a 202C uS/em 2500 B? a7 ] 100 1 1 100
% Cor mg/l PtCo 20 <6(l.q.) <6(l.q.) 0 100 1 1 100
L Escala de Sorensen 26,5¢59,5 66(189C) | 66(18°C) 0 100 1 1 100
Chelro a 25¢C Factor de diluigia 3 <1 <1 0 100 1 1 100
|Sabar a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 o 100 1 1 100
Turvacio UNT 4 <0,80{l.q.) <0,80(1.q.} 0 100 1 1 100
Enterocacos UFC/100 ml o a o (1] 100 1 1 100
Arsénio g/l 10 3,0 30 0 100 1 1 100

Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L.

|Informagéo complementar relativa a averiguagio das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N.° 152/2007.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

N.D._N&o Detectado
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