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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 1/2023

Em canformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua 12 TRIMESTRE 2023
da rede pliblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidar, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente 01 de Janeiro a 31 de
(BRI Marc¢o
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Senhora do Desterro
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratdrio Lusagua
Parametro Unidades [ Velor Parametrico (VP) |\ | gy [ N* Andlises Cumprmamu N Andlises | N Andlises | L]
fixado no DL 306/2007 ; superiores VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Clora livre mg Ciz/| - 0,10 14 0 100 29 29 100
Escherichia coll (E. Coll) UFC/100 m| 1] 1] [} 0 100 29 29 100
Bactérias Coliformes UFC/100 ml o o 0 0 100 29 29 100
Numero de caldnlas a (2242} oC UFC/ml Sem alteragio o ] 0 100 8 8 100
Numero de colénlas a (36£2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 [1] 0 100 B 8 100
Condutividade a 20°C us/em 2500 75 91 o 100 8 8 100
Cor mag/l PtCo 20 <6 {l.q.) <6 (l.g.) 0 100 8 8 100
pH Escala de Sorensen 26,5259, 74(182¢) | 7.8{182C) o 100 8 8 100
Cheiro a 259C Factor de diluigio 3 <1 <1 o 100 8 B 100
sabor a 25°C Factor de diluigio 3 <1 <1 0 100 8 8 100
Turvagio UNT 4 <0,80(lq) | <080(Lq} 0 100 8 8 100
Enterococas UFC/100 mi 0 0 0 0 100 8 8 100
| Aménio mg NH4/I 0,50 <0,10(lq) | <0,10(Lq)} Q 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100m| a a 1] 0 100 8 8 100
Manganés e s0 <10(Lq) <10(l.q.) 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg o2/l 5,0 17 17 ] 100 1 1 100
Ferro pg/ 200 <40 (l.q.) <40(l.q.) a 100 8 8 100
O [Nitritos mg/l NO2 0,50 <0,04(l.q) | <004 (Lg} ] 100 1 1 100
é Aluminio ye/l 200 26 80 0 100 8 8 100
E_ Benzo(a)pireno [l 0,010 <0,0030 (L.g.) | <0,0030 (.q.) o 100 1 1 100
|cilda mg/l - 14 14 o 100 1 1 100
Chumbo ug/l 10 <3,0(l.q.) <3,0(l.9) 0 100 1 1 100
Cobre mg/l 20 <0,10(lg) | <010(Lq.) (1] 100 1 1 100
Cramio Hgh 50 <6,0(Lg.) <6,0 {L.g.} ] 100 1 1 100
Dureza total mg/l Caco3 - 32 32 (] 100 1 1 100
Magnésio mg/l - 0,27 0,27 o 100 1 1 100
Niquel g/l 20 <6,0 (1.q.) <6,0{l.q9.) 1] 100 1 1 100
Clculo gl 0,10 <0,0200 {l.q.) | <0,0200 (l.q.} 0 100 1 % 100
Benzo(b)fluoranteno el - <0,0200 (l.q.) | <0,0200 (l.q.} (] 100 1 5 100
Benza{k)fluoranteno pe/l - <0,0200 {l.q.) | <0,0200 (Lq.) 0 100 1 1 100
|Benzo(ght)perilena nefl - <0,0200 (1.q.) | <0,0200 {l.q.} 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cdpirenc pg/! <0,0200 (L.q.) | <0,0200 (l.q.} ] 100 1 i 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo e/l 100 24,8 24,8 (] 100 1 1 100
Cloraférmio e/l - 237 237 0 100 1 1 100
Bromadiclorometano pell - 1,08 1,08 0 100 1 1 100
Dibromoclorametana el <0,10{lq) | <0,10(l.q.) ] 100 1 1 100
Bromoférmio ug/l — <0,20{.q.) <0,20 {1.9.) 0 100 1 1 100

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultades analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado
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