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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 2/2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagiio da qualidade da gua
da rede piblica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).

22 TRIMESTRE 2023
01 de Abril a 30 de Junho

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento:

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua

Pévoa Velha

) ) % g - e %

‘Parametro Unidades :ﬁ;:::::gém? ‘Minimo Maximo cun::l\l;l:mq P:g:“r:‘ﬁnliz:: ’;‘;rzﬂl::: Rl::ﬁ::::s
Cloro [ivre mg Ci2/1 i3 0,57 0,57 0 100 T 1 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 mi [} o o o 100 1 1 100
Bactérias Coliformes UFC/100 ml Q ] [ o 100 1 1 100
Nimero de colonias a (2242) °C UFC/mi Sem alteragio 0 [ 0 100 1 1 100
Nimero de colénias a (36+2) 2C UFC/mi Sem alteragiio 0 0 o 100 1 1 100
Condutividade a 20°C usfem 2500 58 58 0 100 1 1 100
Cor mg/l PtCo 20 <6 {l..) <6 (l.g.) (] 100 1 1 100
pH Escala de Sorensen 26,5295 76(212c) | 76(2100) 0 100 1 1 100
Cheiro a 259C Factor de diluig3o 3 <1 <1 0 100 1 G 100
Sabor a 25¢C Factor de diluigio 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80(lq) | <080(.q) 0 100 1 1 100
Enterococos . UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Ambnio mg NH4/1 0,50 <0,10(lq) | <0,10(Lq) 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml Q [} [} ] 100 1 1 100
Manganés pedl 50 <10 (La.) =<10(l.q.) 0 100 1 1 100
Nitratos mg/iNO3 50 <2,2(l.9) <2,2(Lg.) 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg 02/| 50 <1,0(l.g) «1,0 (Lg)) 0 100 1 1 100
Ferro e/t 200 <40 (g} <40 (l.q) 0 100 1 1 100
Nitritos mg/l NO2 0,50 <0,04(.9.) <0,04 {l.9.) o 100 1 1 100
Antimdnio e/l 5.0 <1,0(.q) <1,0 (Lg) 0 100 1 1 100
| Arsénio He/l 10 <3,0{.q) <3,0(.q)) 0 100 1 1 100
Aluminio wel 200 34 34 a 100 A 1 100
Benzena g/l 1,0 «0,20(Lg) | <0,20{l.g.) ) 100 1 1 100
Benzo(a)pireno well 0,010 <0,0030(l.q.} | <0,0030 (.q.) 0 100 1 1 100
Boro mg/l 1,0 <0,010(l.q) | <0,010(.q.) 0 100 1 1 100
Bromalos g/l 10 <3,0(.q) <3,0(.q) (] 100 1 1 100
Calcio g/l =8 75 75 0 100 1 3 100
_— Cadmio el 50 <15 (la) <15 (.0} a 100 1 1 100
§ Chumbo pe/l 10 <3,0(l.g.) <3,0(lq) 0 100 1 1 100
f¢ |Clanetos pefl 50 <5 (lg.) <5 (lq) 0 100 1 1 100
Cloretos me/cl 250 <10 l.q.) <10 {Lg) 0 100 i 1 100
Cobre mg/l 20 <0,10(.q) | <0,10(Lg.) 0 100 1 1 100
Cromio Hefl 50 <6,0(.9.) <6,0{.q) 0 100 1 100
Dureza total mg/l Caco3 - 24 24 (] 100 i 1 100
1,2- dicloroetano el 30 <0,750(l.q.) | <0,750 (l.q.) 0 100 1 it 100
Fluoreto me/l 15 <030(la) | <0,30(Lg.) 0 100 1 1 100
Magnésio mefl = 0,31 0,31 0 100 1 1 100
Mercirio e/l 10 <0,3(lg.) <03 (lg) 0 100 1 1 100
Niquel (170 20 <6,0(.a.) <6,0{.q.) ] 100 1 Z 100
Cilculo pefl 0,10 <0,0200 (Lg.) | <0,0200 (Lo} 0 100 1 3 100
Benzo(bfluoranteno el - <0,0200 (Lg.) | <0,0200 (Lg.) 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno e/l - <0,0200 (La.) | <0,0200 (La.) 0 100 1 1 100
Benzo{ghl)perilena [ = <0,0200 (L) | <0,0200 (Lq.) 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pirenc el - <0,0200 (l.q9.) | <0,0200 (Lg.) ] 100 1 1 100
Selénio e/l 10 <10(la) <10(l.q) ] 100 1 1 100
Tetracioraeteno e Tricloroeteno Calculo il 10 <030(la) | <030 (La.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno g/l - <0,20 (l.g.) 0,20 (l.a.) (] 100 1 1 100
Tricloroeteno e/l = <0,10(l.9) | <0,10(.4) 0 100 1 1 100
Sadio me/l 200 33 33 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo gl 100 6,53 6,53 [1] 100 1 1 100
Cloroférmio el = 4,25 4,25 (] 100 1 1 100
|Bromodiclorometana el - 1,52 1,52 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano nafl - 0,76 0,76 o 100 1 1 100
Bromofdrmio pedl i <0,20 (L.q.) <0,20 (l.q.) ] 100 1 1 100
Sulfatos mg/l 250 <3,0(.q9) <3,0(La) a 100 1 3 100
Radio Bq/l 500 51,0 51,0 0 100 1 1 100
a -Total Bafl 010 0,08 0,08 0 100 1 1 100

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.® 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado
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