PdSE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 2/2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n,2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede pliblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

22 TRIMESTRE 2023
01 de Abril a 30 de Junho

(ERSAR).
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Senhora do Desterro
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua
Paraialr Unidades Valor Paramétrico (VP) Minimo | Maximo N.° Andlises cum p??me’ it N.° Analises An;ﬂ'“s
ik o2 fixado no DL 306/2007 ) 2 superiores VP do VP Realizad. Reallzadas
|cloralivre mg C12/1 - <0,10(.9.) 12 0 100 27 100
Escherichia coll (E. Coli) UFC/100 ml ] 0 o o 100 27 100
Bactér|as Coliformes UFC/100 mi 0 a 0 0 100 27 100
Ndamero de coldnias a (22£2) °C UFC/mi Sem alteragio [ o 0 100 7 7 100
Nimero de coldnias a (36£2) °C UFC/ml Sem alteragdo 0 o 0 100 7 7 100
Condutividade a 200C us/em 2500 82 97 0 100 7 7 100
Cor mg/l PtCo 20 <6(1.q.) <6(l.q.) 0 100 7 7 100
pH Escala de Sorensen 26,5€59,5 7,6(210c) | 84(21°C) 0 100 7 7 100
Cheiro a 259C Factor de dilulgdo 3 <1 <1 3 100 7 7 100
Sabor a 259C Factor de diluigio 3 <1 <1 0 100 7 7 100
Turvagio UNT 4 <0,80(l.g.) 0,86 0 100 7 7 100
Enterococos UFC/100 m| ] [} 0 0 100 7 7 100
IAmdnio mg NH4/l 0,50 <0,10(l.q.) <0,10 (.g.) 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100m| o o 0 o 100 7 100
Manganés Hefl 50 <10 (Lq.) <10 (Lg.) (1] 100 1 3 100
|Oxidabilidade mg 02/I 5,0 31 31 o 100 1 1 100
Ferro ug/l 200 <40 (1.q.) 90 0 100 7 7 100
_— Nitritos mg/l NC2 0,50 <0,04 {l.q.} <0,04 (L.g.) L] 100 1 1 100
3 Aluminio wgfl 200 28 52 0 100 7 7 100
é Benzolalpireno wgfl 0,010 <0,0030 (l.q.) | <0,0030 {L.g.) o 100 1 1 100
Célclo mg/l - 15 15 0 100 1 100
Chumbo g/t 10 <3,0(.q9) <3,0(.9.) 0 100 1 100
Cobre mg/l 2,0 <0,10 {L.q.} <0,10 (1.q.) 0 100 1 100
Cramio uefl 50 <6,0 (L.g.) <6,0 (l.g.) 0 100 1 100
Dureza total mg/l CaCo3 = 34 34 (1} 100 1 100
Magnésio mg/l - 0,35 0,35 0 100 1 100
Niquel ughl 20 <6,0(Lq.) <6,0(L.g.) 0 100 3 100
Calculo g/l 0,10 <0,0200 (L.g.) | <0,0200(l.q.) ] 100 1 100
b pefl <0,0200 {L.q.) | <0,0200(l.q.) a 100 1 100
Benzo(kfluoranteno pe/l — <0,0200 {l.9.) | <0,0200 (l.q.) 0 100 1 100
Benzo(ghi)perilena ughl - <0,0200 (Lq.) | <0,0200(.q.) 0 100 1 100
Indenol(1,2,3-cd)pireno ug/ <0,0200 (l.g.} | <0,0200(l.q.) o 100 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo g/l 100 431 43,1 o 100 1 100
Cloroférmia g/l - 104 40,4 o 100 1 1 100
Bromodiclorometano Hg/l = 2,72 2,72 0 100 1 1 100
|pibromaclorometana ug/l — <0,10(lq.) | <0,10(Lg.) 0 100 1 1 100
Bromofdrmio ng/l — <0,20(1.q.) <0,20 {lq.) Q 100 1 1 100

Informagao complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

N.D._Nao Detectado
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