CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
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EDITAL n.2 3/2023

32 TRIMESTRE 2023
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do 01 de Julho a 30 de
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Setembro
ef
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Aguincho
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua
Barritotis LT Valor Paramétrico (VP) Minimo | Maximo | M- Andlises c.umpz:mmm N° Anélises | N.2 Andlises An:ltses
i fixado no DL 306/2007 superiores VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Cloro livre mg Cl2/I - 0,84 0,95 o 100 2 2 100
herichla coll E. Coli) UFC/100 mi 0 [ 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes UFC/100 ml 1] 0 o [} 100 2 2 100
Numero de coldnias a (2242) 2C UFC/ml Sem alteragio 0 o o 100 1 1 100
Ndmero de colénias a (3642) 2C UFC/ml Sem alteragio 0 0 0 100 1 o 100
% Condutividade a 20eC usfem 2500 74 74 o 100 1 1 100
& e mg/l PtCo 20 <6 (la.) <6(lg.) 0 100 1 1 100
~ fpu Escala de Sorensen 26,5e%9,5 70(202c) | 7,0(20%C) 0 100 1 1 100
Cheiro a 252C Factor de diluigio 3 <1 <1 o 100 3 L 100
Sabora 25¢C Factor de diluicio 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagio UNT 4 <0,80 (1.q.} <0,80 (l.g.) o 100 1 i 100
Enterocacos UFC/100 ml 0 0 0 o 100 1 1 100
|lnforma(;50 complementar relativa a averiguagao das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estao em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.® 69/2023, de 21 de agosto.

Notas:

VP em vigor para os seguintes pardmetros e para colheitas anteriores a 22 de agosto de 2023: Antiménio VP= 5 pg/l, Selénio VP=10 ug/l e Bora VP= 1,0 mgi.

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado

O Diretor ngenharid ¢ Exploragao




