APdSE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.° 4/2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 69/2028, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede plblica, através de anélises periGdicas na torneira do A9 TRIMESTRE 2023
consumidor, segunda o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela autoridade competente (ERSAR). 01 de Qutubro a 31 de
Dezembro
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Senhora do Desterro
As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratério Lusagua
A Unidades | ValorParamético (vP) | | NeAndlises o B | Ne Andlises | N Andlises |,
- : fixado no DL 306/2007 superiores VP [ " 100 Agendad et | SR

Cloro livre mgci2/ 0,29 11 0 100 24 24 100
Escherichia coll (E. Cali) UFC/100 mi (1] 0 0 o 100 24 24 100

| Bactérias Coliformes UFC/100 ml ] 0 0 0 100 24 24 100
Numero de colénias a (22¢2) °C UFC/ml Sem alteragdo /] L] [} 100 8 8 100
Namero de colénias a (36:2) °C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 0 100 8 8 100
Condutividade a 20°C pSfem 2500 85 105 0 100 8 ] 100

Cor mg/l PICo 20 <6(l.a.) <6 L.g.) 0 100 8 8 100

pH Escala de Sorensen 26,559, 69(20°C) | 7,8(20°C) 0 100 i 8 100
Cheiro a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100 8 B 100
Sabor a 25°C Factor de diluigio 3 <1 <1 0 100 8 8 100
Turvagio UNT 4 <0,80(La.) | <0,80(lq.) 0 100 8 8 100
Enterococos UFC/100 ml 1] [ L] 0 100 8 :] 100
Aménio mg NHa/l 0,50 <0,10(La) | <0,10(Lq.) 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 0 0 0 100 8 8 100
Manganés pell 50 <10(L9.) <10 (Lg.) 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg G2/ 50 <1,0(Lq.) <1,0(Lg.) [} 100 1 1 100
Ferro Pt 200 <40 (L.q.) <40 (Lg.) 0 100 8 8 100

g Nitritos mg/l NO2 0,50 <0,04 (1..) <0,04 (1.q.) 0 100 1 1 100
& [Auminio g/l 200 12 a1 0 100 8 8 100
i Benzofa)plreno Mg/l 0,010 <0,0030 (Lq.) | <0,0030(Lq.) 0 100 1 1 100
Gilclo mgfl 13 13 0 100 1 1 100
Chumbo gt 10 <3,0(Lg.) <3,0(l.q9.) o 100 1 1 100
Cobre mgi 20 <0,10 (Lq.) <0,10 (Lq.) 0 100 1 1 100
Crémio gt 50 <6,0(l.q.) <6,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaCO3 == 41 41 ] 100 1 1 100
Magnésio mgit - 0,28 0,28 0 100 1 1 100
Niquel we 20 <6,0(L.4.) <6,0(L.g.) 0 100 1 1 100
Calculo pgl 0,10 <0,0200 (L.q.) | <0,0200 (L.g.) 0 100 1 1 100

pg <0,0200 (L.g.} | <0,0200 (L.g.) [1} 100 1 1 100

Benzo(kfluoranteno pg/l - <0,0200 (Lg.) | <0,0200 (Lg.) 0 100 1 1 100
Benzo(ghl}perileno e/t - <0,0200 (Lq.} | <0,0200(L.q.) 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno 118 - <0,0200 (L.g.) | <0,0200 (Lg.) 1] 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo Hylt 100 52,6 52,6 (1] 100 1 1 100
Cloroférmio TE18 - 49,9 49,9 o 100 I 1 100
Bromadiclorometano pait - 2,20 2,20 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano pg/t - 0,15 0,15 0 100 1 1 100
Bromofdrmio pe/l - 0,33 0,33 0 100 1 1 100

Informagéo complementar relativa a averiguagao das situagGes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.° 69/2023, de 21 de agosto.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado
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